GEBUHRENFREI
gem. § 2 Z 2 GebG

_ Energieausweis far Nic':ht-Wc.J-hngebéude |

gemap Onorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG Oesterreichisches Institut flir Bautechnik

GEBAUDE

Gebédudeart Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut

Gebdudezone konditioniert Katastralgemeinde  Hausleithen
Stralle Schulgasse 2 KG-Nummer 11111
PLZIOrt 3464 Hausleiten Einlagezahl 2
Eigentiimer  Marktgemeinde Hausleiten Grundstiicksnummer 22

3464 Hausleiten, Kremser Strafe 16

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

78 kWh/mZ2a

F

ERSTELLT

Erstellerin IB BPH C. Jachan GmbH Organisation IB BPH C. Jachan GmbH

Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum = 15.11.2010

GWR-Zah! Giiltigkeitsdatum 15.11.2

Geschiftszahl 2010-01-39 Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wi hutz" des EA-01-2007-SW-a
Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik In Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG iiber dle Gesamtenergieeffizienz EA-NWG
von Gebduden und des Energieauswels-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr; ECT-20100625XXXA283216



Energleauswels fur Nlcht-Wohngebaude

< gemaB Onorm H 5055
und Rlchthme 2002!91 "EG ; Dasterrelchlsches Inststutfur Bautechnlk

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfldche 1646,50 m? Klimaregion N
konditioniertes Bruttovolumen 6188,9 m?® Seehohe 177 m
charakteristische Lénge (lc) 240 m Heizgradtage 3467 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,42 1/m Heiztage 217 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,60 W/m2K Norm-AuRentemperatur -14.3 °C
LEK-Wert 41 mittlere Innentemperatur 20°C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB* 128619 kWh/a 20,78 kWh/m?a

HWB 121732 kWh/a 73,93 kWh/m?a 126283 kWh/a 76,70 kWh/m?a
WWWB 7751 kWh/a 4,71 kWh/m?a
NERLT-h

KB* 92 kWhi/a 0,01 kWh/m®a

KB 24042 kWhia 14,60 kWh/m®a
NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH -2411 kWh/a -1,46 kWh/m?a
HTEB-WW 3132 kWh/a 1,90 kWh/m?a
HTEB 12747 kWh/a 7.74 KWh/m?a
KTEB

HEB 135464 kWh/a 82,27 kWh/m?a
KEB

RLTEB

BelEB 40833 kWhfa 24,80 kWh/m?a
EEB 176297 kWh/a 107,07 kWh/m?a
PEB

coz2

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energleausweises dienen ausschlieBlich der Infarmation. Aufgrund der Idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a 2
bei tatséchlicher Nutzung erhebliche At gen auftreten. Insb dere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden EA-NWG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energickenr von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007

Berechnet mit ECOTECH Saftware, Version 3.0. Ein Pradukt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20100625XXXA283216



Anhang zum Energieausweis gemifl OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Berechnungsverfahren: Mcnatsbilanzverfahren
Klimadaten mach ONORM B 8110-5
Heizwiarme- und Kithlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Tiftungswirneverlust:

Fiir NWG nach 7.4

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1-

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir .. Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Detaiis siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt
Kiihltechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5058: Details siehe Angabeblatt
Beleuchtungsenergiebedarf nach ONORM H 5059: Details siehe Angabeblatt

Der Fnergieausweis wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.0

Auf Grundlage der Einré¢ichplane wvom Oktober 2010, Aufnahme wor Ort und Angaben des

Heizungstechniker.

Das Gebdude ist nach CIB RL 6 ein Bestand, da keine umfassende Sanierung vorliegt.

Die neu errichteten Bauteile erfiillen die Anforderung der OIB RL 6.

Hinwelis:
errechnete Energiekennzahl beruht zum Teil auf Standardwerteén und kann daher vom
tatsdchlichen abweichen. Weiters ist der Energieverbrauch stark nutzerabhingig und

kann daher variieren.

Die bestehenden Bauteile wurden nach Angabe des Architekten bzw. nach Augenschein
punktuell aufygenommen und nach Richtwerten in einschligiger Literatur bzw. Normen
in die Berechnungen aufgenommen. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dags die
tatsdchlich vorhandenen Bauteile von den hier angegeben Schichtenfolgen abweichen
kénnen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Vetsian 3.0. Eln Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Sor: ECT-20100625XXXA283248



Wirmeabgabe

Regelung
Abgabesystem
Verbrauchsermittiung

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen

Lage der Anbindeleifungen
Dimmung der Verteilleitungen
Dimmung der Steigleitungen
Dimmung der Anbindeleitungen
Armaturen der Verieilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Armaturen der Anbindeleitungen
Linge der Verteilleitungen [m]
Linge der Steigleifungen [m]
Linge der Anbindeleitungen [m]

Keine Wirmespeicherung

Wairmebereitstellung {Zentral)

Bereitsteliung
Art

Einzelraumregelung mit Thermostatventiien
Radiatoren, Einzelraumheizer (70/55 °C)
Individuelle Verbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

100% beheizt

100% beheizt

100% beheizt

1/3 Durchmesser

1/3 Durchmesser

1/3 Durchmesser
Anmaturen ungeddammt
Armaturen ungedammt
Armmaturen ungedammt

70,73 (Default)
131,72 (Defaulty
922,04 : (Defautt)

Nah-/Femwarme, Warmetauscher
Sekundarkreisiauf

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. EIn Produkt der BulldDesk Osterreich Gmbi; Snr: ECT-20100625XXXA283216



Wirmeabgabe-

Verbrauchsemittiung
Art der Armaturen

Wirmeverteilung

Lage der Verteilleitungen
LLage-der Steigleitungen
Dammung der Verteilleitungen
Didmmung der Steigleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Zirkulation

Stichleitungen

Linge der Verteilleitungen [m]

Linge der Steigleftungen {m]

Liange der Stichleitungen [m}
Zirkulation Verteilleitungen [m]
Zirkulation Steigleitungen [m]

Waiarmespeicherung

Baujaht des Speichers

Art des Speichers
Basisanschluss

E-Patrone

HeizregisterSolar

Speicher im beheizten Bereich
Speichervolumen Vnyws [1]
Verlust quws [kWh/d]

Mittl. Betriebstemperatur© .y e, [°C]

Wirmebereitstellung (Zentrat)

Bereitstellung
Art der Wirmepumpe
Baujahr

Individuelle Verbrauchsermitifiung und -abrechnung (Fixwert)
Zweigriffarmaturen (Fixwert)

100% beheizt

100% beheizt

1/3 Durchmesser

1/3 Durchmesser
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt

Ja

Kunststoff

2412 (Defauit)

65,86 {Default)

79,03 (Default)

19,17 (Default)

65,86 (Default)

ab 1994

Indireld_beheizter Speicher (Solar, Warmepumpe} ab 1994
Anschilisse gedammt

Anschlult nicht vorhanden
AnschluR nicht vorhanden

Ja

500,0 Freie Eingabe (Defauit = 3.293,0)
2,80 (Default)

80,0 Freie Eingabe (Defautt = 45,0)

Warmwasser-Warmepumpe
Luft-Warmwasser-Warmepumpe
1995 bis 2004

Kejne Solaranlage vorhanden

Keine RLT-Anlage (Fensterliiftung)

Kein Kihisystem vorhanden

Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr; ECT-20100625XXXAZ83216



Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Energiekennzahlen

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten

Datum: 17. November 2010

Blatt 1

Energiekennzahlen:
HWE Referenzklima 73,93 kWh/m?a
HWB Standort 76,70 kWh/mea
BGF {beheizt) 164650 m?
QI3 TGH-IC 4975 -
AN 0,42 t/m

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulidBesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20100825XXXA283218



Ingenieurbiiro fur Bauphysik Christian Jachan GmbH

Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at
Optionen Heizwirmebedarf gemiR OIB-Richtline 6

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten

Datum: 17. November 2010

Biatt 2

Allgemeine Einstellungen:
Einreichung Fir [7 Neubau
Bauweise [ leicht

Wirmebriickenzuschlag vereinfacht

101 [WIK]
Verschattung vereinfacht
Liiftung:
Art der Liiftung nmatiidiche Liiftung

Transparente Warmeddmmung:
Transparente nicht bericksichtigt
Wiarmedimmung

Gebdudetyp / Innere Gewinne:
Nutzungsprofil

Nutzungstage Jénner

Nutzungstage Februar

Nutzungstage Marz

Nutzungstage April

Nutzungstage Mai

Nutzungstage Juni

Nutzungstage Juli

Nutzungstage August

Nutzungstage September
Nutzungstage Oktober

Nutzungstage November
Nutzungstage Dezember
Nutzungstage pro Jahr

Tégliche Nutzungszeit
Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr
Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr
Téagliche Betriebszeit RLT-Anlage
Betriebstage RLT-Anlage pro Jahr
Tagliche Betriebszeit Heizung
Betriebstage Heizung pro Jahr
Tiagliche Betriebszeit Kiihlung
Betriebstage Kuhlung pro Jahr
Innentemperatur Heizfall
Innentemperatur Kiihlfall

Temperatur unkonditionierter Raum
Feuchteanforderung

Luftwechseirate RLT

Luftwechselrate Fensterliiftung
Luftwechselrate Nachtliftung
Beleuchtungsstarke

innere Gewinne Heizfall (bezogen auf
Bezugsfliche BF)

Innere Gewinne Kihifall (bezogen auf
Bezugsfiiche BF)

Tigl. Warmwasser-Wimebedarf (bezogen auf
Bezugsfliche BF)

[l sanierung

mittel

¥ Bestand

] schwer

[ detailtiert k. Baukérpereingabe

0 WK

7] detailliert k. Baukarpereingabe

Kindergarten und Pflichtschuten
d_Nutz,1 [d} 23
d_Nutz,2 [d} 20
d_Nutz,3 [d] 23
d_Nutz 4 [d} 22
d_Nutz,5 [d] 23
d_Nutz 6 [d] 22
d_Nutz, 7 [d] 23
d_Nutz,8 [d] 23
d_Nuiz,2 [d] 22
d_Nutz,10 [d] 23
d_Nutz,11 [d] 22
d_Nutz,12 [d] 23
d_Nutz:a {d] 269
t Nutz,d [h] 12
t_Tag,a [h] 2860
t_Nachta [h] 368
t_RLT.d [h] 14,0
d_RLT,a [d} 269
t_h,d [h] 14
d_h,a [d] 269
ted ] 12
d_c.a [d] 269
theta_ih [°C] 20
theta_ic [°C] 26
theta_u [°C] 13

x - mit Toleranz
n_LRLT [1/Mh] 2,00
n_LFL[1/M] 1,20
n_LNL{t/h] 1,50
E_m Jiux] 300
q_i,h,n Wm?) 3,75
q_i,c,n Wm3 7.50
wwwh [Whiim?-d)] 175

(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. SGNORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 5110-5)
(iLt. ONORM B 8110-5)
(Lt. GNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. HNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 81106-5)
{Lt. ONORM B 3110-5)
(Lt. GNORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
{Lt. SNORM B 8110-5)
{Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)

(Lt. SNORM B 8110-5)

{Lt. ONORM B 8110-5)

L] sehr schwer

Berechned mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produikt der BuildDesk Osterrelch GmbH; Snr. ECT-20100528XX XA283216



Ingenieurbiro fir Bauphysik Christian Jachan GmbH
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Optionen Heizwarmebedarf gemi8 OIB-Richtline 6

Projekt: 2010-01-33-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010 Blatt 3

Beleuchtungsenergiebedarf Nichtwohngebdude:
Emittlung LENI-Wert Benchmark-Wert nach ONORM H 5059 Tabelle 6

'Benchmark-Wert [kWh/m?] 24,8

F-Iééhenheizung:

Flachenheizung nicht beriicksichtigt

Optionen Kiihibedarf:
Bewegliche Auflenjalousie
Sonnenschutzeinrichtung

Steuerung manueli/zeitgesteuert
Sonnenschulzeinrichtung

Oberfliache Gebiaude graue Oberfliche

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr. ECT-20100625XXXA263216
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ingenieurbiro fir Bauphysik Christian Jachan GmbH
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Globalstrahlungssummen

Projekt. 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010 Blatt 6
Beiblatt: 1 a

-Standardisierte Klimadaten: (Referenzklima)

Monatfiche mittlere Auenternperaturen yund monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?>

°C Hori- Sid Stdost Ost Nordost Nord Nordwest | West Stdwest | Dauer

F zontal . U ‘ | [Taget
Jénner -1.5 107,24 142,67 115,02 7024 4961 ;. 4720 4961 | 7024 115,02 31,00
Februar 07 18511 | 21658 | 178,16 | 11570 | 8143 75,89 8143 | 11570 | 178,16 | 28,00
Marz | 48 30024 | 28220 | 24768 ; 18763 : 12611 | 10210 ! 12611 187,63 | 24768 ) 3100
Aprii 96 | 40612 | 28426 | 27817 | 24365 | 18274 | 14213 | 182,74 | 24365 | 27817 . 30,00

- Mai 14,2 552,10 31468 329,87 317,45 25258 198,76 | 25258 | 31745 329,87 31,00
Juni 17,3 558,79 | 27540 | 31014 | 31853 | 26683 | 21236 | 26683 | 31853 | 31014 | 30,00
Juli 19,1 57800 | 20484 | 33095 | 33530 [ 27313 | 21388 | 27313 | 33530 | 33095 | 31,00

1 August 18,6 49860 : 31410 | 32285 | 29416 | 21564 | 15955 | 21564 | 29416 | 32085 | 3100 |
September | 150 365629 | 29570 | 269,89 | 217,33 | 15588 | 12827 | 15588 | 217,33 | 26989 | 30,00
Oktfober 96 23166 | 25250 | 21254 | 147,10 | 96,73 B5.7Z 8673 147,10 | 21254 | 31,00
November | 42 & 11326 | 150,66 | 12006 72,50 50,11 47,56 50,11 | 72,30 12006 | 3000
Dezember 02 | 8039 | 12380 ;_ 9688 52,67 35,78 34,56 35,78 5267 | 9688 31,00
Standortbezogene Klimadaten: (Hausleiten)

Monatiiche mitflere AuBentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in KWHh/m?,

°C Hori- Sid Sddost Ost Nordost Nord Nordwest | West Stdwest | Dauer

e .t zoNtal ] L . ' ' [Tage]
Janner 719380 | 12476 | 10037 | 191 | 4315 | 4127 | 4315 | 6191 | 10037 | 3100
Februar 03 | 171,19 20029 | 16434 | 107,85 75,32 7019 7532 107,85 164,34 28,00
Marz 43 29193 | 27441 | 24230 | 18381 | 12261 9926 | 12261 | 18391. | 24230 | 31,00
April 9.1 41593 | 20115 | 28699 i 24956 | 18717 | 14557 | 18717 | 24956 | 28699 | 3000
Mai 138 569,40 324 56 34164 330,25 26193 | 20499 | 26193 330,25 34164 | 3100
Juni 16,9 57869 | 28934 | 32407 | 32085 | 277,77 | 21990 | 27777 | 32985 | 32407 | 3000 |
Lol | 188 | 57972 29566 330,44 | 336,24 27247 | 21450 272,47 336,24 330,44 31,00
August 182 | 50522 | 31829 | 328,40 | 29808 | 21725 | 16167 | 21725 | 29808 | 32840 | 31,00
September | 14,5 353,73 | 29360 | 26884 | 21578 | 15564 | 12734 | 15564 | 21578 | 26884 | 30,00

1 Oktober 5.2 22614 | 24649 | 20805 | 14473 | 9498 83,67 5498 | 14473 | 20805 | 31,00 |
November 38 103,78 138,04 110,01 6642 | 4567 4359 45,67 6642 | 110,01 36,00
Dezember | 03 69,53 10708 | 8413 | 4589 31,29 29,90 31,29 45,89 84,13 31,00

Berechnet mit ECOTECH Software, Viersion 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20100625XXXA283216



Ingenieurbiiro fiir Bauphysik Christian Jachan GmbH

Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Wirmebedarf Standort

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten

Datum: 17. November 2010

Blatt 7

Monatliche Berechnung des Wiarmebedarfs:

Standort Hausleiten
| Klimaregion N
Seehéhe 177 'm
er_ 1546,371 | WK
X 518348 WK ]
Innentemperatur 20.°C ]
t Heiz,d _ 14| hd
gt 375 | Wmn?
BGF 1646.5 | m?
c 123777.8 | Wh/K
woo .| Trans:-- | Luft- . | Warme- |- .Ilnnere: | Solare | Gesamt- | Gewinn/ | -Nutz.- D
‘Monate ' | verluste "|- verluste ' | verluste - Gewinne | Gewinne ‘| gewiring | verust | grad . | -Hedarf
- [KWhfal | [KWhia) | [KWhia] | [kWh/al | [kWhial | [KWhia] | Verhdin. | - |~ [KWhia]
Jan 24931 | 8357 33288 5421 957 6378 0,19 1,00 269120
Feb 20468 | 6605 | 27073 4837 1997 | 6435 | 024 | 100 206437
Mar 18101 6068 24169 5421 2411 7832 0,32 1.00 16361,7 _|
Apr 12096 4008 16103 5226 3014 8240 0.51 0,98 80326
Mai 7115 2385 9500 5421 3828 9249 0,97 0,84 1760,1
Jun 3419 1133 4552 5226 3746 8972 1,97 0,50 90,6
Jul 1594 534 2129 5421 3787 | 9208 433 | 023 1.6__ |
Aug 2120 711 2830 5421 3482 8903 3,15 0,32 84 |
Sep 6146 2036 8182 | 5296 2754 7980 098 0,84 1507,2 |
Okt 12479 | 4183 16663 5421 2024 7445 0,45 099 | 93084
Nov 17901 5931 23832 5226 1042 6268 0,26 1,00 17572,0
Dez 22676 7601 30277 5421 765 6185 0,20 1,00 24094,7
[ Summe | 149047 49552 198599 | 63687 29409 93096 0,47 0,78 126293
s 0e T a -
Monate - ST

S [’CL: [hl =1
Jan 1,67 59,95 475
Feb 0,30 60,652 | 478
Mar 4,27 58,85 475
Apr 9,14 60,12 476
Mai 13,82 59,95 475
Jun 16,93 60,12 476
Jul 18,61 59,95 4,75
Aug 18,16 59,85 4,75
Sep 14,48 60,12 4,76
Okt 9,15 59,95 4,75
Nov 3,92 60,12 4,76 i
Dez 0,29 59,95 475
Der flachenbezogene Heizwérmebedarf betrdgt: 77 [kWh/(m*a)]

Berechnet mit ECOTECH Saftware, Versios 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr; ECT-20100625XXXA283216



Ingenieurbiro fir Bauphysik Christian Jachan GmbH
Tel 0676 / 5835 367, www jachan.at

Wirmebedarf Referenzstandort

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010  Blatt 8

Monatliche Berechnung des Wirmebedarfs:

Standort Referenzklima .
| Klimaregion N

Seehdhe i o\m

LT I I 77 %7 B 1. SO

LV . 518,348 | W/K

Innentemperatur 20, °C
|t Heizd 4)|hd
g 3,75 | wim?

BGF 1646,5 | m*

C 1237778 | Wh/K

© . | Trans- | . Loft- . [ Warme- | Innere- | Solare | Gesamt- | Gewinn/ | Nutz.- o
‘Monate | verluste | verluste | -verluste | Gewinne | Gewinne }-gewinne { verust |- grad ' | Bedarf
S [KWhia] |- [KWh/al.- | [KWhial |- [KWhia]. - [KWhial - ‘(KWhial ¢ Verhattne (o o |- {KWhia]
Jan 24770 | 8303 | 33073 5421 1092 6513 0,20 1,00 26563,2
Feb | 20025 | 6462 | 26487 | 4837 1723 6960 | 0,25 1,00 19933, 1
Mar 17476 5858 23334, 5421 2472 7893 0,34 1,00 154717
Apr 11557 3829 15386 5226 2943 8169 0,53 0,98 74104
| Mai 6673 2237 8910 5421 3698 9119 1,02 0,82 1466,3
Jun 2973 985 3958 5226 3618 8844 2,23 0,44 482 |
| Jut 1012 | 339 | 1352 5421 | 3777 9198 6,80 0.15 0,1
Aug 1657 555 2212 5421 | 3436 8857 | 4,00 0,25 23
Sep 5534 1833 7367 5226 2773 8000 1.09 0.79 10422
Okt 11919 3995 15915 5421 2068 7489 0,47 0,99 85381
Novy 17636 5843 23479 5226 1137 6364 0,27 1,00 171249 |
Dez 22791 | 7640 1 30431 5421 882 6303 0,21 1,00 | 241314
Summe | 144023 47880 191903 63687 29619 93306 0,49 0,75 121732 |
a Oe - T - a ]
Monate | . : )
SRR SN (% [hl H

Jan -1,53 99,95 4,75

Feb 073 60,52 4,78

Mar 4,81 59,95 4,75

Apr 962 60,12 478

Mat 14,20 59,95 4,75

Jun 17,33 60,12 4,76

Jul 19,12 59,95 4,75

Aug 18,56 59,95 4,75

Sep 15,03 60,12 4,76 o

Okt . 9,64 59,95 4,75 -
Nov 4,16 60,12 4,76

Dez 0,19 59,95 4735
Der flachenbezogene Heizwarmebedarf betragt. 74 [kWh/(m*a)]

Berechnet mtt ECOTECH Software, Verslon 3.0.Ein Produki der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-201006256XXXA283216



Ingenieurbiiro fir Bauphysik Christian Jachan GmbH
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Kiihlbedarf Standort

Blatt 9

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010

Monatliche Berechnung des Kiihibedarfs:

Standort Hausleiten
Kimaregionr N -
Seehéhe 177 1 m
T - 1374881 WK
v e 518,348 | WIK
Innentemperatur 26 °C
t cd 12 1 hd
q_icn 7.5 Wim?
BGF 1646,5 | m?
C 123777.8 | Wh/K
oo | Trans- | Laft- -7 Warme- | Innere | Solare ~ | -Gesamt- | Gewinn/ | Nutz.-- | .. -
Monate | verluste | verluste | verluste | Gewinne | -Gewinne | gewinne |. verlust | - grad .| ‘Bedarf
| [wnia] | [KWhta] | [KWh/a] | [KWhia} | [KWhfal | [KWhial | Verhattn. | ©.- [ [KWhia]
’ Jan 28304 10671 38975 10841 742 12572 0,32 1,00 | 378
l f | Feb 23742 8617 32359 9675 1250 11913 037 100 | 6238
Mar 22231 B381 30613 10841 1923 13753 0,45 0,99 1825
Apr 16694 6221 22015 10452 2381 | 13822 | 0860 097 | 611.1
1 Mai 12464 4699 17163 10841 3098 14927 087 0,89 2338,9
; ; Jun 8979 3346 12325 10452 3083 14523 1.18 0,76 4865,8
i Jul 7555 2848 10403 10841 3106 14936 1.44 0,66 71355
Aug 8022 | 3024 | 11046 | 10841 2766 | 14596 132 070 | 60854
] ! | Sep 11404 _ 4250 | 15654 | 10452 ; 2137 | 13578 0.87 0,89 | 21038
{ - | Okt 17233 6497 23730 10841 1588 13418 057 0,98 463 6
s | Nov 21856 8144 30000 10452 802 12243 041 0,99 10585
Dez 26299 8915 36214 10841 577 12407 0,34 1,00 492
1 | Summe | 204782 76614 281396 127373 23455 162687 0,58 1,58 24042
R " De T ca :
P Monate S - .
[ ‘ o ) L] N S 1) 4
. Jan -1.67 65,38 5,09
Feb _ 0,30 66,05 513 N
Mar 4,27 . 6538 509
Apr 9,14 6559 510
Mai 13,82 65,38 5,09
Jun 16,93 65,59 5,10
Jul 18,61 65,38 5,09
Aug 18,16 | 65,38 5,09 ]
Sep 14,48 65,59 5,10
Okt 9,15 65,38 5,09
Nov 392 65,59 510
Dez 0,29 65,38 5,09
Der spezifische Kuhlbedarf KB bezogen auf die BGF betragt: 14,60 [kWh/(m?a)]
Berechnet mit ECOTECH Software, Vi 3.9, Ein Produkt der BulidDesk Osterreich GmbH; Shr: ECT-20100628XXXA283216




Ingenieurbiiro fur Bauphysik Christian Jachan GmbH

Tel 0676 / 5835 367, www jachan.at

Kihlbedarf Referenzstandort

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010  Blatt 10
Monatliche Berechnung des Kiihlbedarfs:

Standort Referenzklima

Klimaregion __ N

 Seehdhe Olm

LT 1374,881 | W/K

Lv o o ~..518348 | W/K N

innentemperatur 26| °C

ited L 12 | h/id

gden L DA Wi

BGF 1646,5  m?

c 123777,8 | Wh/K

. ou - | Trans- |- LOft- | Warmes | Innere | Solare- | Gesamt--y Gewinn/ | Nutz- |7
Monate .| verluste | verluste: | verluste | Gewinne | Gewinne | .gewinne | ..verlust | -grad | .-Bedarf ‘|
‘ .| [KWh/al. | [KWh/a] | [KWh/al | [KWhial | [kWhial- | [KWh/a] ; Verhdittn: | - - - | [KWh/a]
Jan | 28161 10617 38778 | 1084t 846 12675 033 | 100 405
(Feb_ | 23347 8474 31822 | 9675 | 1348 12010 ¢ 0338 | 1,00 709
Mar 21675 8172 29847 10841 1971 13800 0,46 0,99 2072
Apr 16215 6042 22257 10452 2325 13766 0,62 0.97 670,2
Mai 12670 4551 16621 10841 2991 14820 0,89 0.88 2497.3
Jun 8583 3198 11781 10452 2977 14418 1,22 074 52121
Jut 7038 2653 9691 | 10841 3098 14927 1,54 062 | 79007
Aug 7610 2869 10480 | 10841 | 2730 14559 | 1,39 | 068 66043
Sep 10859 | 4047 14906 10452 2153 13593 09t | 087 24353
Okt 16735 | 6309 23044 10841 1621 13451 0,58 0,97 527.0
Nav 21620 8056 20676 | 10452 876 12316 | 042 0,99 114,3
Dez 26401 9954 36355 10841 666 12495 0,34 1.00 50,3
Summe | 200315 74943 275258 | 127373 23600 162831 0,59 1,53 26330
o " De T -a '

Monate ST

: [°Cl- “Thi . ICH

Jan -1,53 65,38 5,09

| Feb 0,73 66,05 513

Mar 4,81 6538 5,09

Apr 9,62 65,59 510

Mai 14,20 65,38 509

Jun 17,33 65,59 510

Jut 19,12 65,38 509

Aug 18,56 65,38 5,00 T -
Sep- 15,03 65,59 2,10

- Okt 964 65,38 5,09

Nov 416 | 6559 5,10 _ R} _ o
Dez 0,19 65,38 5,09

Der spezifische Kuhibedarf KB bezogen auf die BGF betragt: 15,99 [kWh/(mZa)]

'B"erachnel‘mii ECOTECH Software, Version 3.0. Eln Produkt der BuildDesk Ostemreich GmbH; Snr ECT-20100825X X AZ83216
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Ingenieurbiiro fir Bauphysik Christian Jachan GmbH
Tel 0676 / 5835 367, www.jachan.at

Transmissionen nach ONORM B 8110-6:2007

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010 Blatt 12
Le Verluste zu AuBenluft
Bezeichnung A u fih F FH AU iRF_FH
. 1 dmT | paemK] (o M. WK
AW Nord KG 38cm e e ) 14,24 288 1,00 1,00 38,16
AF_Alu_150/50 0,75 325 1,00 1,00 2,44
AW Nord EG 38cm 127,18 0,82 1,00 1,00 104,30
AF_Alu_156/210 12860 3,08 1,00 1,00 3856 |
AF_Alu. 171/60 1,03 331 1,00 1,00 340
AF Alu_150/110 1,65 3,10 1,00 1,00 5,12
AT_160/200 3,20 293 1,00 1,00 9,38
AF_Alu_300/100 R 3,00 3,08 1,00 1,00 9,24
AF_Alu_150/100 1,50 321 1,00 1,00 4,82
AW Nord DG neu 21,23 0,23 1,00 _1,00 4,88
AW Ost KG 38t i 342 2,88 1.0G 1.00 817
_AF_Aiu_150/50 300 3,25 1,00 _1,00 9,75
AW Ost EG-DG 38cm 110,57 082 1,00 1,00 90,67
AF_Alu_150/210 12,60 3,06 1,00 1,00 38,56
AF_Alu_150/60 1 080 3,09 1,00 1,00 278
AW Ost EG-DG neu 37,08 0,25 1,00 1,00 9,27
. AF_1501210 _1.335 1.16 1,00 1,00 _...365_
AF_338/182-182 5,61 111 1,00 100 623
AF_79/t48 i 2,07 1,05 1,00 1,00 2,18
AF_106/158 1,68 1,19 1,00 10 L . .t99
AW Std KG 38cm 0,68 268 1,00 1,00 1,82
AW Siid EG-DG 38cm 135,26 082 1,00 1,00 110,91
AF_Al_150/210 _ 3465 306 1,00 1,00 106,03
AF Alu_1501160 14,40 3,15 100 ] 1,00 45,36
AT 300200 6,00 2,92 1,00 1,00 |__ 1752
AW Sid BG neu 4.96 0,23 1,00 1,00 1,14
AW West KG 38cm 9,93 2,68 1,00 1,00 26,61
AF_Alu_150/50 6,75 325 1,00 1,00 21.94
AW West EG-DG 38cm 123,41 0,82 100 1,00 101,19
AF_Alu_150/210 B 2835 3086 1,00 100 86,75 B
AF_Holz_338/162-182 561 1,70 1,00 1,00 8,54
AF_Holz_70/148 2,07 166 1,00 1,00 3,44
AW West DG neu 20,83 0,25 1,00 1,00 5,21
AF_338/162-182 5861 1,11 1,00 1,00 . 823
AF 70/148 . _ 207 1,05 1,00 1,00 2,18
Decke gegen Aulen = 3,93 0,42 1,60 1,00 1,65
Dath Nord Neu R 119,39 0,15 1,00 1.00 17 91
DFF_78/140 983 1,00 1,00 106 1 983
DFF_78/118 1,84 1,02 1,00 1,00 1,88
Dach Nord_Bestand 13,66 0,22 1,00 1,00 300
DFF_118/118_Bestand 139 1,78 100 1,00 2,45
Dach Ost_Neu 35,66 0,15 106 1,00 535
DFF_78/140 4,37 1,00 1,00 1,00 437
Dach Siid_Neu 20,18 0,15 1,00 1,00 3,03
Dach Std Bestand1 13,99 G622 1,00 1.0G 3,08
DFF_78/118_Bestand 3,68 1,81 1,00 10 | 8866
Dach Sid_Bestand2 10,75 0,24 1,00 1,00 258
_ DFF_78/118_Bestand 0,92 1,81 1,00 1,00 1,67
Dach West Neu . 11,39 0,15 1,00 1,00 1,71
DFF_78/t40 1,09 1,00 1,00 1,00 ~ 1,09
| Summe B 1019,12 100664
Lu Verluste zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum
Bezeichnung A U fih F_FH AP F_FH
N _ [’ WK Il H IW/K]
Wand gegen DR 12¢m 49,77 0,48 0,90 1,00 21,85
IT_80/120 0,96 2,50 0,90 1,00 2,16
Wand gegen DR 25cm 1197 104 1 090 1.00 11,20
IT_80/120 0.96 250 0,90 100 | 216
Wand gegen DR 25cm+WD 11,29 025 0,90 1,00 - 254
‘Wand gegen DR 38cm 2,88 077 0,80 1.00 2,00
Decke gegen DR1_Bestand 4633 0,13 0,90 1.00 5,42
Decke gegen DR2 Bestand 43,62 0,22 090 1,00 ...864
Decke gegen DR3 Bestand 109,05 0,47 0,90 1,00 4613
Decke gegen DR4 Bestand 41,33 032 0,90 1,00 11,90
Decke gegen DR_Neu 7231 015 0,90 1,00 9,76

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.9, Eln Prodsid der'BuﬂdDesk Osterreich GmbH; San ECT-20100825XXXA282216
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| Decke gegen Spitzboden 123,23 14 090 1,00 15,53
| Decke gegen DRS_Bestand 7588 047 090 : 100 3210
Summe e 589,59 49
Lg Verluste zu Erdreich oder zu unkenditioniertem Keller . N )
Bezeichnung A u f i F FH AT ih'F_FH
] Wim?K] -l 7 W]
AW erdanliegend <= 1,50 m 38cm 85,74 065 0,80 1,00 44,58
~AF_Alu_150/50 - 1,50 325 0,80 1,00 3,90
| AW erdanliegend <= 1,50 m 25em B 47,42 0,68 080 ! 100 25,80
. AW erdanliegend > 1,50 m 38cm 84,73 065 0,60 1,00 3304
AW erdanliegend > 1,50 m 25cm 54,25 0,68 060 1,00 2213 ]
| FB erdanliegend KG . 140424 034 050 1,00 68,72
FB erdanliegend EG-Bestand 29159 034 0,70 1,00 69,40
 Summe 969,47 ‘ 26758

Hillifsche (AB)

" 2578,18 m3

Leitwert fur Bauteile, die an Autenluft grenzen {Le)

1006,64 W/

Leitwert fir Bauteile, die an unbeheizte Riume grenzen {Lu)

171,49 W/K]

Leitwert fiir bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen (Lg)

267,58 WK

Leftwertzuschlag for Wirmebricken (vereinfacht)

100,66 W/K]

"L eitwert der Gebaudehiille (LT} _

154637 | IWIK] |

informatiy; ‘
Leitwerizuschtag fiir Wérmebriicken (detailiert it. Baukérper) 0,00 /K]
Leitwertzuschlag fiif Wirmebricken
-LW+L1=0.2x(O.75—L“°+—;'H+—L§)x Lo+L,+E) 100,66
B8
LIWK= [ 51835 | Heiztast P,_jW1 = (L #£ %At o [ 70820 |
[AtPCl=t,-£,=200-(-143) . Fischenbez. Heizlast? \W/m?) = P,., | BGF )

. Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.0, Eln Produkt der BulldDesk Osterteich GmbH; Snr: ECT-20100625XXXA283216
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Wirmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010 Blatt 17
7_AW-Drempel_Porotherm 25-38 Objekt N+F + WDVS 12 ¢cm
Verwendung : Aullenwand )
U 013 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dfLambda
¥ ¥ 1 Endbeschichtung (Kleber, Edelputzj 0,005 0,800 0,006
M B 2 EPS-FY 0,120 0,040 3,000
M B 3 vws Kebespachtel " 0,005 1,000 0,005
¥ ®¥ 4 POROTHERM 2538 Objekt N+F 0,250 0,328 0,762
B B 5 Sspachtetung " 0,002 0,800 0,003
[*] M 6 Luftschicht, Warmestrom von innen mach auBen, eff. I=0,28 ) 0,050 0,280 0179
2 B 7 GKF2*15mm " 0,030 0,210 0,143
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m)]: 0,462 U-Wert [WHm2K)]: 0,230
R wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berechnung berticksichtigt 1} Diese Baystoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
8_AW_Porotherm 25-38 Objekt N+F + WDVS 12 cm
erwendung :  AuBorwand
U  OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dil_ambda
7| ) 1 Endbeschichtung (Kieber, Edelputz) 0,005 0,800 0,006
B ® 2 EPSFDV 0,120 0,040 3,000
"} M 3 VWS Klebespachtel & 0,005 1,000 0,005
M ¥ 4 POROTHERM 2538 Objekt N+F 0,250 0,328 0,762
B B 5 KakZementputz (¥. box) c5 0,800 0,019
Rse+Rgi= 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,395 U-Wert [W/(m2K)]: 0,250
M wirdt it der UWert Berechnung f O3 Berechnung berticksichtigt 1} Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
AW_HLZ 38 cm
Verwendung : Auflerwand
U O3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dlambda
B B 1 KalkZementputz (t. sbox) ¥ 0,020 0,800 0,025
¥ B 2 Hohiziegel Bestand, lamda It. OIB Leitfaden 0,380 0,380 1,000
¥ ¥ 3 Kak-Zementputz {it. shox) " 0,015 0,800 0,018
Rse+Rsi=0,17 Bauteil-Dicke {m]: 0,415 U-Wert PW/(m*K)]: 0,820
H wird in der L-Wert Berechnung / Of3 Berechnung bertcksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalogt
AW_STB 38 cm
Verwendung : AuRenwand :
U O3 Nr Bezeichnung dfim] Lambda dLambda
M B 1 Kalk-Zementputz (. 5box) ¥ 0,020 0,800 0,025
M B 2 Stahibeton 2400kg/m® 1 0,380 2,300 0,165
M ¥ 3 KalkZementpuie (. sbox) V¥ 0,010 0,800 0,013
RsetRsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,410 U-Wert (Wim?K)]: 2,680
M wird in der LU-Wert Berechnung / O3 Berech nung berdcksichtigt 1} Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalogl
AW_STB 25 cm_erdanliegend
Verwendung . erdanliegende Wand
U O3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambeda
B B 1 XPSiamda0042 ® 0,050 0,042 1,190
| ¥ 2 bitumingse Feuchtigksitsabdichtung " 0,005 8,170 0,029
B H 3 Stahbeton 2400kg/m* V 0,250 2,300 0,109
¥ 4 Kalk-Zementputz (. sbox) ¥ 0,010 0,800 0,013
Rse+Rsi = 0,13 Bauteil-Dicke [m}: 0,315 U-Wert [WI(m3K)]: 0,680
B wird in der U-Wert Berechniung / Oi3 Berethnung berGeksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem berutzereigener Baustifkatalog!
AW_STB 38 cm_erdanliegend
Verwendung : erdanliegende Wand
U  OI3 Nr Bezeichnung ‘dfm] Lambda di-ambda
M B 1 XPSlamda0pd2 0,050 0,042 1,190
M # 2 pitumindse Feuchtigkeitsabdichtung ¥ 0,005 6,170 0,029
M ® 3 Stahibeton 2400kg/m?® V 0,380 2,300 0,165
M B 4 KakZementputz (It. sboxy 1 0,010 0,800 013
Rse+Rsi= 0,13 Bauteil-Dicke [m]: 0,445 U-Wert [W/(m*K)]: 9,650

wird in der LI-iVert Berechnung / O3 Berechnung berticksichtigt

1y Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20100625XXXA283216
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M wird in der Li-Wert Berechnung / OL3 Berachnung berticksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzersigenen Baustoffkatajogl

Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010  Blatt 18
Wand gegen DR_GK 12cm
Verwendung : Innerwand
U O3 Nt Bezeichnung d{m] Lambda dLambda
M B 9 GKF15mm " 0015 0,210 0,071
M KB 2 Staffelkonstr., dazw. WD 0,075 - -
2a Warmedimmung 1 45 % 0,040 -
2b  Warmeddmmung "} 45 % 0,040 -
2c  Fichte, Kiefer, Tanne 1 10 % 0,130 -
M # 3 Polyethylen-Folien Dicke d >=0,1 mm ¥ 0,000 1,000 0,000
M 4 GKF2*15mm ¥ 0,030 0,210 0,143
Rse+Rsi= 0,26 Bauteil-Dicke [m}: 0,120 U-Wert [Wim2K)L: 0,490
4 wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berticksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Bausioffkatalogl
Wand gegen DR_HLZ 25cm
Verwendung : Innermwand
U 0I2 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
M %] 1 Kalk-Zementputz (k. tbox) " 0,020 0,800 0,025
=) B 2 Hohlslegel Bestand, lamda . OiB Leitfaden 0,250 0,380 0,658
M # 3 KalkZementputz (it. Sbox) ¥ 0,015 0,800 0,019
Rse+Rsi= 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,285 U-Wert [WIm*)]; 1,040
B wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berechnung berticksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
Wand gegen DR_HLZ 25cm+WD
Verwendung : innenwand
U ©l3 Nr Bezeichnung dm] Lambda d/Lambda
M B 1 KiebeSpachiel mit Amiefungsgewebe ¥ 0,004 0,800 0,005
M H 2 EPSFV 0,120 0,040 3,000
M B 3 KalkZementputz (. sbox) » 0,020 0,800 0,025
2 ¥ 4 Hohlziegel Bestand, lamda It. OIB Leitfaden 0,250 0,380 0,658
o 2 5 Kailk-Zementputz (f. shox) 1 0,015 0,800 0,019
Rse+Rsi= 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,409 U-Wert [W/{im3K)]: 0,250
M wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berachnung berticksichtigt 1} Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog
Wand gegen DR_HLZ 38cm
Verwendung : Innenwand
U Qi3 Nr Bezeichnung d{m] Lambda d/Lambda
o 4 1 Kalk-Zementputz (k. Sbox) 0,020 0,800 0,025
M H 2 Hohlziegel Bestand, lamda It. OB Leitfaden ) 0,380 0,380 1,000
M ® 3 Kalk-Zementputz {it. sbox) ¥ 0,015 0,800 0,019
Rse+Rsi= 0,28 Bauteil-Dicke [m]: 0,415 U-Wert [W/{m2K)]: 0,770
B wird in der U-wert Berechnung / GI3 Berechnung bertoksichtigt 1) Diesa Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
FB_erdanliegend_Bestand
Verwendung : erdanliegender Fulboden
U Ol2 Nr Bezeichnung dim] Lambda diLambda
H B 1 Lnoleum? 0,005 0,180 0,028
- B 2 Estich D 0,050 1,400 0,036
M ® 3 PE-Trennfolie 0,2 mm 0,000 1,000 0,000
M ¥ 4 Wimedimmung ¥ 0,050 0,040 1,250
M ¥ 5 wWarmedimmung 0,050 0,040 1,250
- B & Magerbeton™ 0,050 0,540 0,093
& M 7 bitumintse Feuchtigkeitsabdichtung 0,010 0,170 0,059
M 8 UBeton? 0,150 1,600 0,004
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m}: 0,365 U-Wert [WHmK)]: 0,340

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Prodait der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20100625X X XAZE3216
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Projekt: 2010-01-39-EAW_VSHausleiten Datum: 17. November 2010 Blatt 19
2_Innendecke
Verwendung : Trenndecke
U QI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dil.ambda
M B Lincleum ¥ 0,005 0,180 0,028
4 ® 2 EuospanE1P5 Y 0,020 0,120 0,167
M M 3 Sstaffelkonstruktion, dazw. Luft 0,050 - -
3a  nicht beilifteter Hohlraum (abwirts), off, 20,241 45% 1,020 -
3b  nicht belafteter Hohlraum (abwirts), eff. 20,24 1) 45 % 1,020 -
3¢ Fichte, Kiefer, Tanne ! 10 % 0,130 -
7] ¥ 4 Staffelkonstruktion, dazw. WD 0,080 - -
4a HOLZRAHMENFILZ 8 45 % 0,038 -
4b HOLZRAHMENFILZ 8 45 9% 0,038 -
4c  Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 10% 0,130 -
B KB 5 Stahlbeton 2400kg/m?® 0,350 2,300 0,162
B B 68 Spachtelung V 0,002 0,800 0,003
Rse+Rsi= 0,26 Bauteil-Dicke [m}: 0,507 U-Wert [W/(mK)]: 0,410
8 wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe starmmen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog)
4_Decke gegen DR
Verwendung :  Decke mit Wiirmestrom nach oben
U OI3 Nr Bezeichnung d{mj Lambda ditambda
¥ B 1 Volischalung 2,5cm " 0,025 0,130 0192
2 = 2  Holztrame 14/20, dazw. WD 0,200 B -
2a  UNIROLL-CLASSIC 20 45 % 0,038 -
2b  UNIROLL-CLASSIC 20 45 % 0,038 -
2c Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 10% 0,130 -
M ¥ 3 [SOVER ROLLINO 6 0,060 0,038 1,579
M ¥ 4 Dampfbremse pd>20 m, Iuftdicht veriklebt 6,000 1,000 0,000
B B 5 GKF2*5mm 0,030 0,210 0,143
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m): 0,315 U-Wert [W/(im?K)L: 0,150
W wird in der L-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berlicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benuizereigenen Baustoffkatafog!
6_Decke gegen Spitzboden
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach sben
U O3 Nr Bezeichnung dfm] Lambda diLambda
M o 1 HWLmtEPY 9 0,035 0,100 0,350
B ¥ 2 Volischalung 2.4cm 0,024 0,130 0,185
M B 3 Balkenlage 10/14, dazw. Luft 0,140 - -
3a  nicht beliifteter Hohlraum 14 ¢m (aufw) 43 % 0,875 -
3b  nicht belufteter Hohiraum 14 cm (aufw} 1 43 % 0,875 -
3¢ Fichte, Kiefer, Tanne 1 15 % 0,130 -
B B 4 Hotzkonstruktion, dazw. WD 0,180 - -
4a UNIROLL-CLASSIC 18 43 % 0,038 -
4b  UNIROLL-CLASSIC 18 43 % 0,038 -
4c  Fichte, Kiefer, Tanne 1 15 % 0,130 -
M ¥ 5 {SOVERROLLING 8 0,080 0,038 2,105
B B & Damphbremse ud>20 m, luftdicht verklebt 1 0,000 1,000 0,000
M ® 7 GKF2'15mm V 0,030 0,210 0,143
Rse+Rsi= 020 Bauteil-Dicke [m]: 0,489 U-Wert [WH{mMmK)]: 0,140
B wird in der U-Wert Berechnung ! OI3 Berschnung berticksichitigt 1) Diese. Baustoffe stammen aus dem benutzereigenan Baustofficatalagl
Decke gegen DR_STB
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach oben
U OI3 Nr Bezeichnung dim] Lambda diLambda
2 B 1 Estrich " 0,050 1,400 0,036
M E 2 Wimedimmung ¥ 0,070 0,040 1,750
# 3 Polyethvlen-Folien Dicke d >=0,1 mm 1 0,000 1,000 0,000
M B 4 Stahlbeton 2400kg/m® ¥ 0,280 2,300 0,122
: Rse+Rsi= 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,400 U-Wert [W/(im2K)]: 0,470
A wird-in der-U-Wert Berechrung / 013 Berechnung berGeksichtigt 1) Diesa Baustoffe stammen aus dem benuizereigenen Baustoffkatalog!
Decke gegen DR_STB+WD
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach oben
U  0OI3 Nr Bezeichnung dim] Lambda d/Lambda
B ¥ 1 HWLmiEPV U 0,035 0,100 0,350
M M 2 Wirmeddmmung " 0,100 0,040 2,500
M ¥ 3 PolyethylenFolien Dicke d >=0,1 mm 0,000 1,000 0,000
A 4 Stahlbeton 2400kgim® " 0,280 2,300 0,122
) Rse+Rsi= 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,415 U-Wert [Wi(m2K)]: 0,320
¥ wird in der U-Weit Berechnung / (43 Berechinung berticksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalogt

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. EIn Prociukt der BuiidDesk Gsterreich GmbH; Snr: ECT-20100625XXXA283216
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Decke gegen DR_Tramdecke
Verwendung : Decke mit Wrmestrom mach oben

U 0OI2 Nr Bezeichnung dfm]) Lambda dLambda

l @ B 1 Volischalung 2,5cm 0,025 0,130 0,192

M ® 2 Tramdecke, dazw. WD 0,180 - -

2a  Wammedammung 45 % 0,040 -

2b  Wiarmedimmung 1 45 % 0,040 -

2c Fichte, Kiefer, Tanne 10 % 0,130 -

l M o} 3 Querattung, dazw. Luft 03,060 - -

) 3a  nicht beltfteter Hohiraum 6 cm 45 %, 0,375 -

h 3b  nicht beibfteter Hohlraum 6 cm 1 45 % 0,375 -

3¢ Fichte, Kiefer, Tanne 10% 0,130 -

M M 4 GKF2*i5mm Y 0,030 0210 0,143

) Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,295 U-Wert [W/(m2K)1: 0,220
i ¥ wird in der U-Wert Berschnung / QI3 Berechnung berlicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalogt

Decke gegen DR_Tramdecke+WD
) Verwendung - Decke mit Warmestrom nach cben

U O3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dii.ambda
{ ) ) 1 HWLmitEPV " 0,035 0,100 0,350
B M 2 Wimedammung © 0,100 0,040 2,500
M H 3 Vvolkschalung 2,5cm U 0,025 0,130 0,192
B B 4 Tramdecke, dazw. WO 0,180 - -
4a  Wamedimmung 7 45 % 0,040 -
4h  Wamedammung " 45% 0,040 -
4c  Fichte, Kiefer, Tanne 1 10 % 0,130 -
¥ M 5 Querattung, dazw. Luft 0,060 - -
Sa  nicht belifteter Hohlraum 6 cm 45 % 0,375 -
5b  nicht belofteter Hohiraum 6 cm 45% 0,375 -
5S¢ Fichte, Kiefer, Tanne " 10 % 0,130 -
M & 6 GKF2*15mm " 0,030 0,210 0,143
Rse+Rsi = 0,20 Bautell-Dicke [m}: 0,430  U-Wert WiHm3K)): 0,130
M wirdin der U-Wert Berechnung/ 013 Berechnung berlicksichtigt 1} Diese Baustoffe-stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
Decke iiber AuRen
Verwendung : Decke uber AuBenluft {Durchfahrten, Erker, )
; ' U OB’ Nr Bezeichhung dfm] Lambda d/Lambda
i ' 8 ¥ 1 Linckum " 0.005 0,180 0,028
1 M ¥ 2 EurospanE1P5S " 0,020 0,120 0,167
B B 3 Staffelkonstruktion, dazw. Luft 0,050 - -
3a nicht beloftcter Hohlraum (abwirts), eff, =024 45 % 1,020 -
’I 3b  nicht belifteter Hohlraum (abwirts), eff. 0,24 A5 % 1,020 -
- 3¢ Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 10% 0,130 -
i M B 4 Staffelkonstriktion, dazw. WD 0,080 - -
4a HOLZRAHMENFILZ 8 45 % 6,038 -
4b HOLZRAHMENFILZ 8 45 % 0,038 -
H 4¢  Fichte, Kiefer, Tanne 10% 0,130 -
1 M B 5 Stahbeton 2400kg/m® 1 0,350 2,300 0,152
. M ¥ & Spachtelung 0,062 0,800 0,003
Rse+Rsi= 0,21 Bauteil-Dicke [m]: 0,507 U-Wert [W/({m2K)]: 0,420
[ B wird in der U-wert Berechnung / OI3 Berechnung berGcksichtigt 1} Diese Baustoffe stammen aus dém benutzereigenen Baustoffkatalog!
1 5_Dach
- Verwendung : Dech mit Hinterlttung »
U  OI3 Nr Bezeichnung d{m] Lambda d/Lambda
M ® 1 Dachdeckung, Lattung, Korteriattung nicht bericksichtigt 1! 0,000 1,000 0,000
M B 2 Dachauflegebatin difusishsoffen 5d<0,Trn, winddicht verkdebt, regensiched? 0,001 1,000 0,001
# 2 3 Volischalung 2,4cm -1 0024 0,130 0,185
b 4 Spamenlage B/18, dazw. WD 0,180 - -
4a UNIROLL-CLASSIC 18 45 % 0,038 -
4b UNIROLL-CLASSIC 18 45 % 0,038 -
4z Fichte, Kiefer, Tanne 1 10 % 0,130 -
M HE 5 nicht beldfteter Hohlraum 6 cm 0,060 0,375 0,160
@ ¥ 6 ISOVERROLUNO 8 0,080 0,038 2,105
M ¥ 7 Damphbremse Hd>20 m, Tultdicht veridebt 7) 0,000 1,000 0,000
] 8 GKF2*15mm ¥ 0,030 0,210 0,143
. Rse+Rsi=0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,375 U-Wert [W/(mK)]: 0,150
b wird in der Ui-Wert Berech nung / OI3 Berechnung bertcksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benuzereigenen Baustoffkatalog!

Berechnet mit ECOTECH Soff L 3.0. Eln P der BulidDesk Osterreich GmbH; Sni: ECT-20100625XXXA283216
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l Dach STB_Bestand
Verwendung : Dach mit HinterOftung
| U O3 Nr Bezeichnung dm] Lambda d/Lambda
¥ ¥ 1 Dachdeckung, Lattung, Kontertatiung nicht berticksichtigt ') 0,000 1,000 0,000
B ¥ 2 Bitumenpappe " 0,000 0,230, 0,000.
M 3 Vollschaking 2,5cm " 0,025 0,130 0,192
M M 4 Spanen, dazw. WD 0,180 - -
4a Warmedammung 1 45 % 0,040 -
] 4b  Wammedammung 45 % 0,040 -
b 4c  Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 10 % 0,130 -
M ® 5 Stshbeton 2400kg/m? " 0,280 2,300 0,122
Rse+Rsi=0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,485  U-Wert [W/{m2K)]: 0,240
B wird in-der L-Wert Berechrung/ OI3 Berechnung bericksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffiatalog!
' ! Sparrendach_Bestand
Verwendung : Dach mit HinterlDRung
U QI3 Nr Bezeichnung dfm]} Lambda d/Lambda
M B 1 Dachdeckung, Lattung, Konterlatiung nicht berlicksichtigt % 0,000 1,000 0,000
i M K 2 Bitumenpappe ! 0,000 0,230 0,000
I %} [~} 3 Vollschalung 2,5cm 0,025 0,130 0,192
B B 4 Spamen, dazw. WD 0,180 - -
! 42 Warmedammung 45 % - 0,040 -
' ; 4b  Wiérmeddmmung 7 45 % 0,040 .
1 4c  Fichte, Kiefer, Tanne 1 10 % 0,130 -
‘ @ ¥ 5 PolyethylenFolien Dicke d >=0,1 mm " 0,000. 1,000 0,000
M B 6 Queratung, dazw. Luft 0,060 - -
{ Ga nicht beltfteter Hohlraum 6 cm 1 45 % 0,375 -
i 8b nicht belitfteter Hohlraum & cm 1 45 % 0,375 -
I 6c Fichte, Kiefer, Tanne ¥ 10 % 0,130 -
L %] [~} 7  GKF2*15mm " 0,030 0,210 .0,143
Rse+Rsi= 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,295 U-Wert [W/(m=K)]: 0,220

B wird in der L-Wert Berechnung / O13 Berechnung berticksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenan Baustoffkataiogi

PSSy

-Berechret mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein-Produkt der BulldBesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20100625100(A283218
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